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36KV MODULER HUCRE GRUBU TEKNIK SARTNAMESI

(36 KV, 6304, 16KA — MODULER HUCRE GRUBU)

Genel Ozellikler:

1. Anma Gerilimi: 36kV

2. Anma Akimi: 630A

3. Ortam Sicakligi: -5 - +40°C

4. AnmaSebeke frekansli dayanim gerilimi (50Hz 1 dakika):
a. Faz Toprak Arasi: 70kV
b. Ayirma Araligi: 80kV (etkin)

5. Anma Yildirim Darbe Dayanim Gerilimi:
Faz — Toprak arasi: 170kV tepe
Ayirma Araligi: 180kV tepe

6. Firmalar tekliflerinde modiiler hiicrelerde kullanacaklar1 tiim malzemelerin {iretici
firmalarin1 belirtecekler ve bu malzemelere iligkin teknik kataloglarini, standartlarla
ilgili belgelerini, teklifleriyle birlikte sunacaklardir.

7. Teklifle birlikte tip test raporlart ve referans listesi verilecektir.

8. Tekliflerde birim fiyat TL cinsinden verilecektir.

9. Ac¢ma— Kapama 24 V DC, Motor Kurma 220 V AC olacaktur.

10. Tiim Primer Teghizat (Gerilim Trafolar1 Hari¢) 36kV’a gore dizayn edilecektir.

11. Ayiricilar, Doner ayiricili olmayacaktir.

1.1. 36KV YUK AYIRICILI GIRIS / CIKIS HUCRESI

a. Anma Akimi: 630 A

b. SF6 gazli Epoxy govdeli yiik ayiricis: 630A, 16 KA.
c. Bara anma degeri, 630A

d. Gerilim géstergesi

1.2. 36KV AKIM GERIiLiM OLCU HUCRESI

a) Bara anma degeri 630 A

b) SF6 gazhi Epoxy govdeli yiik ayiricist 6304, 16 KA.

¢) 3 adet Akim transformatorleri 25/5 A, 500In, Is 1, Is 2,15VA,CLO,5
d) 3 adet Gerilim transformatorleri 31,5 / v3,0,1 KV,CL 0,560 VA

) Elektronik kombi saya¢ 100V X/5A CL 1

f) Mesnet ve kovan izolatorleri

g) 3 adet Orta Gerilim mekanik atmali sigorta

h) Hiicre 1sitic1 + Termostat

1.3. 36 KV 630A KESICiLIi TRAFO KORUMA HUCRESI

a) Bara anma degeri 630A

b) SF6 gazli, Epoxy govdeli, yiik ayiric1 630 A, 16 KA.
¢) SF6 gazli kesici

d) Akim transformatdrii

e) Koruma rélesi

f) Gerilim gostergesi

g) Topraklama ayiricisi

h) Kesici motor besleme gerilimi 220 V AC

1) Kesici agma kapama bobin besleme gerilimi 24 V, DC.

) Hiieps 181t18181 + Tapmostat
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k)

2 adet 12 Volt 26Ah akii grubu da montajhi olarak verilecektir.

Not: Tiim hiicreler kablolu uzaktan kumandah ve motor mekanizmali olacaktir.

GARANTI:

a)

b)

g

h)

Satict teslim edilen her modiiler hiicre ve igindeki techizati, teslim tarihinden
baglayarak 24 ay siire ile tasarim, malzeme ve is¢ilik hatalarina karst garanti
edecektir.

Modiiler hiicre ve techizatin garanti stiresi i¢inde kusurlu bulunmasi veya tasarim,
malzeme ve imalat hatalar1 nedeniyle hasarlanmasi halinde bulundugu yerde
tamirlerinin miimkiin olmamasi durumunda, bunlarin demontaji, yerinden imalatg1
tesislerine taginmasi, tamiri, tamir sonrast Alici’nin bildirecegi yere tasinmasi ve
gerektiginde montaji Satici tarafindan hicbir bedel talep edilmeksizin yapilacaktir.
Satici; kusurlu malzemeyi Imalatca tesislerine yazili bildirim tarihini izleyen 15 giin
icinde tasryacak, karsiliklt olarak belirlenecek siire igerisinde tamir ederek testlere
hazir hale getirecek ve Alici’nin gosterecegi yere deneylerin bitimini izleyen 15 giin
icinde tasiyacaktir. Satici tasima islerini zamaninda yapmazsa, ya da yazili bildirim
yapildig: halde malzeme kusurlarini gidermezse,

Alicl, giderleri Saticiya ait olmak lizere, kusuru gidermek i¢in gerekli islemleri
yapacaktir. Bu durumda Alici, s6z konusu giderleri, Saticinin varsa hak edislerinden
ya da kesin teminatindan tahsil edecektir.

Bu sekilde onarilan ya da degistirilen malzeme de aynen yukaridaki garanti
kosullarina uyacaktir.

Garanti siiresinin bitiminden sonra, satici, giderleri Alici’ya ait olmak tizere modiiler
hiicrelerde kullanilan malzemelerin yedeklerini temin etmeyi ve ayrica Alici’nin
istegi halinde hiicrelerin ve iginde kullanilan malzemelerin tamir ve bakimlarim
yapmayi teslim tarihinden itibaren 10 (on) yil siire ile garanti edecektir.

Yukarida paragraf a- da belirtilen garanti siiresinin sonunda, Kesin Teminat iade
edilmeden, Satici, yedek parga temini ve tamir-bakim konusunda, paragraf b- de
belirtilen yiikiimliiliiklerini yerine getirecegine iligkin bir taahhiitnameyi Ahciya
verecektir.

Panolarin yerlerine montaj1 yapilip ¢alisir vaziyette kabulii yapildiktan sonra para
Odemesi yapilacaktir.

Notl: Hiicreler 27.02.2017 tarihinde revize edilen en son TEDAS Sartnamesine uygun
olacaktir. Thale kasmi teklife kapalidir.

Not2: Fiyat teklifleri TL cinsinden verilecektir.

Not3: Firmalar teklifle birlikte iiriin tamtici kataloglart ve belgeleri (TSE yada Uluslararasi
belgelerden en az birisi) vereceklerdir.

Notd: Hiicre Grubu Ardesen ve Kemalpasa Cay Fabrikas1 Miidiirliiklerine 20.04.2019 tarihine
kadar montaji yapilarak eksiksiz olargk teslim edilecektir. 28.02.2019
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